
空調負荷計算（簡易）

南 関 町 南 の 関 う か ら 館



　 　

面積 容積 面積当負荷 負荷 他発熱 必要能力

記号 系統 [m2] [m3] 　［KW/㎡］ ［KW］　 [KW] [KW]

個別 1 59.50 0.23 13.685 0 14.0

個別 1 75.30 0.23 17.319 0 22.4 既設25.0KW

個別 1 35.00 0.23 8.05 0 10.0 既設10.0KW

個別 1 37.80 0.23 8.694 0 10.0

個別 1 37.80 0.23 8.694 0 10.0

個別 1 51.10 0.23 11.753 0 12.5

個別 1 27.04 0.23 6.2192 0 7.1

個別 1 9.50 0.23 2.185 0 2.8

個別 1 73.30 0.23 16.859 0 20.0 10.0×2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 16.20 0.23 3.726 0 4.2

個別 1 29.50 0.23 6.785 0 7.1

ビルマル 1 458.40 0.18 82.512 0 84.0

28.0 外機：1系統

ビルマル 2 56.0 28.0×2

外機：1系統

ビルマル 1 191.48 0.23 44.0404

1 （和室） 71.28 0.23 16.3944 16.0 8.0×2

1 （事務スペース） 78.00 0.23 17.94 18.0 9.0×2

1 （廊下） 42.20 0.23 9.706 10.0 5.0×2

ビルマル 1 図書館 585.70 0.23 134.711 142.0 7.1×20

外機：3系統

ビルマル 1 ｻｰﾋﾞｽｶｳﾝﾀｰ・廊下 166.50 0.23 38.295 44.1 6.3×7

外機：1系統

ビルマル 1 376.20 0.23 86.526 90.0 9.0×10

外機：2系統
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空調機能力の算定（簡易）

カフェ（店舗）

授乳室

閉架書架

音楽室

調理実習室

研修室１

研修室２

研修室３

貸室1

貸室2

貸室3

貸室4

貸室5

こどものあそび場

和室・事務・廊下

貸室6

貸室7

玄関ホール

（1Fインペイ）

（2Fインペイ）
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